	ICS  
	[bookmark: ICS]13.200 

	CCS  
	A 90 


	[bookmark: _Hlk26473981][bookmark: c1][image: ] 11


[bookmark: c2]北京市地方标准
[bookmark: 文字1][bookmark: NSTD_CODE_F][bookmark: NSTD_CODE_B]DB 11/T XXXX—XXXX
[bookmark: _GoBack][bookmark: OSTD_CODE]     


[bookmark: CSTD_NAME]室内型应急避难场所平急转换技术要求  体育场馆

[bookmark: ESTD_NAME]Technical requirements for emergency conversion of indoor emergency shelters—Gymnasium 


[bookmark: 下拉1]

[bookmark: PLSH_DATE_Y][bookmark: PLSH_DATE_M][bookmark: PLSH_DATE_D]XXXX - XX - XX发布
[bookmark: CROT_DATE_Y][bookmark: CROT_DATE_M][bookmark: CROT_DATE_D]XXXX - XX - XX实施
[bookmark: fm]北京市市场监督管理局  发布


Q/LB.□XXXXX-XXXX


2

[bookmark: BookMark1]目次
前言	II
引言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体要求	1
5 资源调查与评估	2
6 平急转换要求	4
附录A （资料性） 体育场馆资源调查单	9
附录B （资料性） 体育场馆资源评估单	20
参考文献	25
DB 11/T XXXX—XXXX
DB 11/T XXXX—XXXX

27
[bookmark: _Toc208766745][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由北京市应急管理局提出并归口。
本文件由北京市应急管理局组织实施。
本文件起草单位：
本文件主要起草人：


[bookmark: _Toc208766746][bookmark: BookMark3]引言
为贯彻落实国务院办公厅《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》和应急管理部等12部门《关于加强应急避难场所建设的指导意见》的相关要求，针对北京市室内型应急避难场所数量不足的现实问题，统筹推进北京市符合应急避难功能需求的体育场馆类应急避难资源实现平急功能转换，保障突发事件发生时可以快速启用，制定本文件。
本标准在充分借鉴《室内型应急避难场所平急转换技术要求 中小学校》（DB11/T 2461—2025）和《室内型应急避难场所平急转换技术要求 宾馆》（DB11/T 2460—2025）编制经验的基础上，聚焦体育场馆大空间、大容量、多功能的特点，系统提出其在资源调查与评估、功能区平急转换、设施平急转换、等方面的技术要求，明确“平时服务民生、急时保障安全”的双向功能路径，构建与城市发展战略相协调的应急避难场所技术体系。
本文件依据有关法律、法规及标准，结合北京市灾害风险特征与大型体育场馆建设实践，并广泛征求意见的基础之上制定而成。

[bookmark: BookMark4]

室内型应急避难场所平急转换技术要求  体育场馆
[bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc208766747][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97191423]范围
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326]本文件规定了体育场馆转换为室内型应急避难场所的总体要求、资源调查与评估、平急转换要求。
本文件适用于体育场、体育馆、全民健身中心、体育中心转换为室内型应急避难场所的活动。其他可开展体育活动、比赛训练的公共场所开展平急转换活动时可参照本文件执行。
[bookmark: _Toc201824073][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc208766748][bookmark: _Toc26986772]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 5749  生活饮用水卫生标准
GB/T 44012 应急避难场所 术语
GB 50140  建筑灭火器配置设计规范
GB 50763  无障碍设计规范
GB 51143  防灾避难场所设计规范
GB 55037  建筑防火通用规范
GB 55019  建筑与市政工程无障碍通用规范
MH 5013  民用直升机场飞行场地技术标准
CJJ 83  城市用地竖向规划规范
CJJ/T 282  城市供水应急和备用水源工程技术标准
DB11/T 2141  应急避难场所 分级和分类
DB11/T 2142  应急避难场所 场址及配套设施
[bookmark: _Toc97191425][bookmark: _Toc208766749]术语和定义
GB/T 44012 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc208766758]
    平急转换 routine and emergency use conversion
利用原有场所划分应急避难功能区、增添设施设备物资、转变运行管理方式，将场所平时功能转变为可用于人员紧急避险和临时安置等应急功能的活动。
[bookmark: _Toc208766759][bookmark: _Toc208766760]总体要求
体育场馆场址安全和设防要求应符合DB11/T 2142相关要求。
体育场馆室内外可使用面积应不低于5000平方米，且按照应急避难场所可容纳避难人数换算后，其室内可容纳避难人数应超过场馆总可容纳避难人数的30%。
体育场馆周边交通应便于应急状态下人员、物资快速集散。
体育场馆应具备水、电、排污、供暖、通讯等基础设施条件，便于紧急时期接入应急设施设备。
体育场馆平急转换活动应不破坏原有场馆功能。
体育场馆在平急转换前应开展资源调查与评估，确定是否具备转换条件。
具备转换条件的体育场馆应提前制定平急转换方案，转换应快速、便捷完成。 
[bookmark: _Toc208766761][bookmark: _Toc201824082]资源调查与评估
[bookmark: _Toc7979][bookmark: _Toc201824083][bookmark: _Toc208766762]调查方法
资料核查。应采用资料核查方式，查看体育场馆的基本信息、自然灾害和事故灾难风险信息、设防要求等材料完整性。
现场勘查。应采用现场勘查方式，赴现场开展测量、拍照、数据采集等工作，校核场地空间、建筑、设施设备及周边环境等实际信息。
[bookmark: _Toc201824084][bookmark: _Toc7596][bookmark: _Toc208766763]调查内容
资源调查主要围绕基本信息、场址安全、设防情况、结构安全、配套设施情况、周边环境情况展开，具体调查指标项包括但不限于下列：
基本信息：主要调查体育场馆名称、场馆类型、观众容量、建造年代、是否为室外型避难场所、场馆整体情况、场馆详情、地下空间、对外开放情况、室外空旷面积、出入口数量、方向及宽度、出入口道路分布图、功能布局、周边河湖情况、预留供电设施接口、预留供水设施接口等信息；
场址安全：主要调查体育场馆场址面临的洪涝灾害、地震灾害、地质灾害、森林火灾、易燃易爆风险及其他潜在风险等信息； 
设防情况：主要调查体育场馆建筑所采用的抗震、防雷、防火、防洪和排水要求等情况；
结构安全：主要调查体育场馆的结构安全检查情况；
配套设施情况：主要调查体育场馆内医疗救治、通讯、供水、供电、照明、温度控制、消防、停车、餐饮、物资储备、无障碍、室内通风、公共服务等设施配置情况；
周边环境情况：主要调查体育场馆周边主干道、次干道数量，以及1.5km范围内应急避难场所、医疗服务点、消防站、物资储备库、超市、派出所、小区（村）、通讯铁塔（基站）等情况。
附录A给出了体育场馆资源调查单样式。
[bookmark: _Toc201824085][bookmark: _Toc208766764][bookmark: _Toc25121]评估内容
资源调查信息汇集后，应对下列内容开展评估：
1. 结构安全。评估体育场馆的结构安全是否符合应急避难场所运行要求。
场址安全。主要评估体育场馆存在的自然灾害风险、事故灾难风险以及设防要求情况。
应急交通及资源可达性。主要评估体育场馆出入口以及周边服务半径内的消防、公安、医疗、物资储备、通信、应急避难等资源情况。
有效避难容量。主要评估体育场馆按照室内应急避难场所折算后的有效避难面积和可容纳避难人数。
设施设备配置情况。主要评估供电、供水、通讯、照明、消防、室内通风、无障碍等基本设施以及餐饮、物资储备、医疗救治、停车等综合类设施配置情况。
附录B给出了体育场馆资料评估单样式。
[bookmark: _Toc208766765][bookmark: _Toc2183]评估技术要求
评估时应对体育场馆的选址、场地及建筑进行检查与分析，重点关注影响避难人员安置、基本生活保障和服务支持的条件。
评估体育场馆场址安全应按照下列要求开展：
1. 地震避让。查看地震风险评估资料，核实体育场馆选址避开地震断裂带的距离不小于500 m；
洪涝避让。查看洪涝灾害资料，核实整体标高高于周边洪水设防水位，安全超高不低于0.5 m，符合CJJ 83要求；
地灾避让。查看区域地灾风险评估资料，核实选址已避开滑坡、泥石流、崩塌、地面塌陷及地裂缝等地质灾害的危险源区及直接影响区，并避开软弱土层、液化土层等不良地质区域；
危险源避让。查看相关资料、电子地图或现场勘查核实场址危险源的避让距离，各类危险源避让应符合下列要求：
与周边加油站、加气站、加油加气合建站的避让距离不小于50 m，
核实体育场馆与甲、乙类火灾危险性厂房、仓库、储气站以及可燃液体、可燃气体储罐（区）等重大次生火灾或爆炸危险源的避让距离不小于1000 m，
核实体育场馆与有害液体、重毒气体的储罐的避让距离不小于100 m，
核实体育场馆与长输天然气管道的避让距离不小于200 m，
核实体育场馆与高压输油、输气管道的避让距离不小于5 m； 
高压线避让。仪器测量体育场馆与高压线走廊影响区域距离，核实避让距离不小于20 m；
垮塌避让。现场查勘体育场馆与周边临近建构筑物距离,计算垮塌区影响范围，核实场址选择在高层建筑物、高耸建筑物的垮塌和坠落物的影响范围之外； 
森林火灾风险避让。现场查勘场址与森林火灾影响区域距离，核实避让林木较多区域，或采取防火隔离等措施；
评估体育场馆场地条件应按照下列要求开展：
1. 现场查勘体育场馆是否具备2个或2个以上出入口，核实体育场馆是否具备两条方向不同、宽度不小于4m的道路与外界连通。
1. 现场查勘场地周边道路情况，核实场地与主要居民区、物资供应点的连接情况；
1. 询问体育场馆相关人员或现场查勘场地内市政设施配套情况，核实是否具备快速接入应急设施设备条件；
1. 现场查勘场地功能布局情况，核实是否具备预留扩展空间条件；
1. 现场查勘场地内部供水、供电系统预留接口情况；
1. 现场查勘场地内部有无古树或重要文物建筑保护区域。
1. 周边环境。查看周边1.5km内快速路、主干道、医院、仓储、物流、综合公园、大型超市配套及空间分布情况，测算直线距离。
评估体育场馆建筑安全应按照下列要求开展：
1. [bookmark: _Hlk202794311]查看体育场馆竣工验收材料，核实建筑主体结构抗震设防烈度不低于当地重点设防烈度要求，顶棚、看台遮阳棚等附属建筑物是否采用抗震设计；
现场查勘体育场馆主体建筑结构外观，核实结构现状良好，无明显损伤、裂缝、沉降；
查看体育场馆房屋安全鉴定报告，核实大跨度空间的屋盖结构安全性符合避难场所运行要求；
查看消防验收材料，核实建筑耐火等级是否不低于二级，是否符合GB 55037中关于人员密集场所的有关规定，防火分区划分是否合理，防火分隔是否完整有效；
查看体育场馆建筑内部空间布局或平面图，核实可用的功能空间布局和位置，了解体育场馆内动线设计；
现场查勘建筑内部主要通道、楼梯的宽度、数量、位置等布局，疏散门为平开门且向疏散方向开启。
[bookmark: _Toc208766766][bookmark: _Toc24311]评估结论
依据评估要求对评估指标项进行符合判定，指标项判定结果分为“符合”、“部分符合”、“不符合”三种情况，判定结果应符合下列要求：
1. 满足指标项所有或特定要求的判定为“符合”；
满足指标项任一要求的判定为“部分符合”；
不满足指标项所有要求或不满足特定要求的判定为“不符合”。
评估指标中结构安全风险、自然灾害风险及抗震设防、防洪要求为关键指标项，其余为其他指标项。
评估结束后，应组织地震、应急、住建、消防、水利等相关领域专家，对体育场馆是否具备室内型应急避难场所转换条件给出评估结论。评估结论应汇总各指标项判定结果，并按照下列规则进行综合判定：
1. 对于评估指标全部为“符合”的，宜优先转换为室内型应急避难场所；
对于关键指标项目为“符合”、任一其他指标为“不符合”的，宜作为室内型应急避难场所潜在资源，潜在资源的不符合项经改造评估合格后可用于室内型应急避难场所进行转换。
对于关键指标项为“不符合”的，不宜转换为室内型应急避难场所。
整体评估结论应给出体育场馆是否适宜开展平急转换、适合应对灾种、可容纳避难人数等判定。
评定结论为适宜平急转换的体育场馆，应参照本文件第6章执行。
[bookmark: _Toc208766767]平急转换要求
[bookmark: _Toc208766768][bookmark: _Toc27808][bookmark: _Toc201824098]一般要求
平急转换方案宜明确具体实施方案、人员安排、工作职责以及时间进度等内容。
平急转换方案宜实现平时与急时功能的有效共享与快速转换。
体育场馆进行平急转换时，应考虑功能相似性，利用现状功能空间布局合理设计避难场所功能区布局，并预留必要的应急避难扩展的条件。 
平急转换时新增的设备和系统宜便于施工和后期拆除、恢复。 
灾害发生后，应根据房屋建筑安全应急评估结论对体育场馆开展平急转换。地震发生后评估为可以使用的建筑，当地震为孤立型或主震—余震型地震时，可开展平急转换；当余震对体育场馆建筑造成新的损伤或破坏时，对已经应急评估为安全和待定的建筑，应重新进行应急评估。
[bookmark: _Toc201824099][bookmark: _Toc197255150][bookmark: _Toc201824102][bookmark: _Toc208766769][bookmark: _Toc22734][bookmark: _Toc201824103][bookmark: _Toc196597679][bookmark: _Toc175416922][bookmark: _Toc4635][bookmark: _Toc197255152][bookmark: _Toc175562937]功能区转换要求
[bookmark: _Toc208766770]应急集散区
应急集散区宜利用体育场馆室外场地、运动区域等进行转换，增设或预留应急集散设施（桌椅板凳等）、标志位置等。
应急集散区应至少有一条道路连接应急宿住区和避难场所主要出入口。
[bookmark: _Toc197255153][bookmark: _Toc175562938][bookmark: _Toc175416923][bookmark: _Toc201824104][bookmark: _Toc26862][bookmark: _Toc196597680][bookmark: _Toc208766771]应急宿住区
[bookmark: OLE_LINK9]应急宿住区宜利用运动区域、贵宾用房、运动员用房或其他全民健身综合服务用房等进行转换。
宿住区内应利用通道进行间隔，其间隔距离应不低于1.5米，每个床位之间应保持0.5米的间隔距离。
应急宿住区应按运动区域、贵宾用房、运动员用房或其他全民健身综合服务用房等室内有效避难面积和人均有效避难面积的比值确定单个建筑空间可容纳避难人数。 
应按照可容纳避难人数配置临时床，设置空间隔断、围挡功能，配置临时隔断板或隔档纱帘。
应按照可避难人数储备或协议储备防潮垫、被褥等宿住用品，保障紧急情况下可随时调用。
应急宿住区应设置疏散通道，保持行走畅通，严禁封闭、占用或堵塞。
地震时应优先利用室外运动区域转换为应急宿住区，经有关部门对体育场馆房屋建筑进行安全鉴定满足要求后，方可使用室内空间转换为应急宿住区。
[bookmark: _Toc175416924][bookmark: _Toc201824105][bookmark: _Toc175562939][bookmark: _Toc4209][bookmark: _Toc208766772][bookmark: _Toc196597681][bookmark: _Toc197255154]指挥管理区
指挥管理区宜利用管理用房、媒体用房、消防中控用房等进行转换。
指挥管理区应具备指挥、综合控制、图像监控、网络通信、管理调度等功能，方便各方工作人员开展应急指挥和避难场所运行管理等。具体功能要求包括但不限于下列：
1. 广播系统应覆盖整个避难场所，图像监控系统应覆盖避难场所内的主要通道；
应急通信应覆盖主要功能区，保障应急联络；
信息发布设施设备可采用信息发布栏、电子显示屏、广播等进行设置。
[bookmark: _Toc208766773][bookmark: _Toc175416925][bookmark: _Toc197255155][bookmark: _Toc175562940][bookmark: _Toc208766774][bookmark: _Toc201824106][bookmark: _Toc196597682][bookmark: _Toc6240]医疗救治区
[bookmark: OLE_LINK10]医疗救治室宜转换成医疗救治区，不具备医疗救治室的体育场馆宜将具备供水能力的辅助用房转换为医疗救治区。
医疗救治区应具备独立供水、垃圾收集和独立卫生间等条件。
医疗救治区应配置医疗器械、药品等基本设备及物资，具备紧急医疗处置的条件。
[bookmark: _Toc175416927][bookmark: _Toc201824108][bookmark: _Toc208766775][bookmark: _Toc196597684][bookmark: _Toc175562942][bookmark: _Toc197255157][bookmark: _Toc11115]物资储备区
体育设备用房及闲置用房宜转换成物资储备区，用于存放床单被褥、洗漱用品、医疗救治用品、食物、饮用水、救灾工具等物资。
物资储备区应设置在干燥、通风的场地空间内，具备多层货架按照用途进行有序摆放。
物资可采用体育场馆实物储备、协议储备和政府应急物资保障等方式进行储备。对于不宜大量存储和不易长期保存的物资，主要通过协议储备和政府应急物资保障相结合方式满足应急避难需要。物资储备具体要求宜参考下列要求：
1. 食品储存按照每人每日不低于2500kcal的标准进行储备；
医疗药品、器材按2%受伤者比率的需求量进行储备。
[bookmark: _Toc201824109][bookmark: _Toc175562943][bookmark: _Toc197255158][bookmark: _Toc208766776][bookmark: _Toc196597685][bookmark: _Toc175416928][bookmark: _Toc18139]餐饮服务区
餐厅或其他全民健身综合服务用房等宜转换成餐饮服务区，餐饮服务区应具有供水和洗消设施，设置人员就餐区等或提供送餐服务。
[bookmark: _Toc175562945][bookmark: _Toc201824111][bookmark: _Toc23831][bookmark: _Toc208766779][bookmark: _Toc196597687][bookmark: _Toc197255160][bookmark: _Toc175416930]清洁盥洗区
观众区和运动员用房内的卫生间、淋浴间等宜转换成卫生盥洗区。
清洁盥洗区应设置盥洗区、男女卫生间、男女淋浴间。
[bookmark: OLE_LINK3]男厕宜每 20人配备一个蹲位和一个小便斗，女厕宜每 10人配备一个蹲位。
当体育场馆内已设置卫生间不满足应急避难人员需求时，可按可避难人员比例新增移动厕所，临时搭建的移动厕所应满足环境保护和卫生防疫要求。
室外设置临时性卫生间，其位置应位于应急避难场所主要风向的下风向位置，自然通风不良的应增设排风扇。
[bookmark: _Toc197255161][bookmark: _Toc29680][bookmark: _Toc201824112][bookmark: _Toc208766780]垃圾储运区
垃圾储运点、固定垃圾站、垃圾收集点等宜转换为垃圾储运区。
生活垃圾和医疗垃圾应分类处理。生活垃圾应按可回收垃圾、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾四种进行分类处理；医疗垃圾应设置单独的存放点，严格进行医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作。
垃圾储运区一个配置垃圾桶、垃圾车，配套垃圾清扫工具、垃圾袋等基本设备及物资。
具体要求包括但不限于以下方面：
1. 垃圾收集设施应干、湿分离，采取通风、除湿、防蚊蝇等措施；
室外型场所的垃圾储运设施应位于应急宿住区下风向，并与应急宿住区保持8 m以上距离；
应急功能区出入口或附近应设置垃圾箱，医疗救治区应单独设置应急垃圾储运设施。
[bookmark: _Toc208766781]文体活动区
观众服务用房、其他全民健身综合服务用房或公共区域等宜转换为图书阅览室或健身活动区。
文化活动区宜根据配套服务保障需要搭设货架、健身器材设施等，配置图书、报刊、杂志、棋牌等物资，为受灾人员提供文化和健身活动的服务保障。
[bookmark: _Toc208766782]临时教学区
贵宾用房、管理用房等宜转换为临时教学区，配置教具、电脑、屏幕显示器、桌椅板凳等设施设备。
[bookmark: _Toc208766783]公共服务区
观众服务用房、其他全民健身综合服务用房或公共区域等宜转换成公共服务区。
公共服务区应与文化活动区、应急宿住区或临时教学区临近，设置问询台、母婴室、商品售卖点等。
[bookmark: _Toc208766784][bookmark: _Toc208766785][bookmark: _Toc197255163][bookmark: _Toc7239][bookmark: _Toc175416932][bookmark: _Toc196597689][bookmark: _Toc175562947][bookmark: _Toc201824114]应急停车区
停车场宜转换成应急停车区，配置车辆停放场地、停车棚、交通管理等设施设备。
车辆停放场地的设置可利用避难场所内原有的停车位，也可利用避难场所周边500米范围内的停车场、停车位。
应急停车区应具有清晰的线路引导，设置交通标志，规划交通标线。
停车场内的停车面积应设置应急救护、应急救援、物资运输车辆专用停车位。
[bookmark: _Toc208766786]直升机起降区
室外广场或开阔无遮挡空地宜转换成直升机起降区，用于直升机临时起降停靠。
直升机起降区的使用面积、宽度及周边环境要求应符合MH 5013要求。
[bookmark: _Toc208766793][bookmark: _Toc201824117][bookmark: _Toc27192]设施设备转换要求
[bookmark: _Toc201824118][bookmark: _Toc6138][bookmark: _Toc175562950][bookmark: _Toc197255167][bookmark: _Toc175416935][bookmark: _Toc208766794][bookmark: _Toc201824119][bookmark: _Toc196597693]应急供电
体育场馆内的市政供电设施应保障基本生活用电，急时调配应急备用电源或预留应急供电接口，满足应急避难场所内指挥管理、医疗救治等关键负荷用电需求。
应急供电接口要求应符合下列要求：
1. 急时可直接与汽柴油发电机或应急发电车连接，保证断电时可随时启用；
各级配电柜（箱）的设计，应根据转换前后的需要预留足够容量和回路。
应急供电线路、插座、照明设备不存在裸露电线、短路风险,集中充电区域应远离易燃物。
[bookmark: _Toc201824120][bookmark: _Toc175562951][bookmark: _Toc24581][bookmark: _Toc196597694][bookmark: _Toc208766795][bookmark: _Toc197255168][bookmark: _Toc175416936]应急供水
体育场馆内市政供水设施应保障基本生活用水，急时调配储水罐（袋）、应急水箱、净（滤）水器、供水车等，保障饮用及非饮用水量。
“三断” 情况下的应急供水应符合CJJ/T 282要求，保障居民基本生活用水，可利用自备井、天然水体（河道、湖泊等）作为备用应急水源。
生活给水水质应符合GB5749 的有关规定。
洗浴区生活热水系统宜采用集中供应系统。加热方式宜采用空气源热泵，当采用电热水器时，必须带有保证使用安全的装置。
应急宿住区应单独设置饮用水供水点，宜采用电开水器。
[bookmark: _Toc208766796][bookmark: _Toc196597695][bookmark: _Toc197255169][bookmark: _Toc175562952][bookmark: _Toc175416937][bookmark: _Toc2783][bookmark: _Toc201824121]应急供暖
体育场馆内市政供暖设施应保障冬季避难的室内取暖需要，急时调配电热毯、电暖器等，满足应急避难人员取暖需要。
室内温度宜不低于18摄氏度。
[bookmark: _Toc208766797][bookmark: _Toc23690]应急通讯
体育场馆内通讯设备应转换为应急通讯设施，增配卫星电话、对讲机、短波电台等通讯设备。
[bookmark: _Toc175562953][bookmark: _Toc196597696][bookmark: _Toc208766798][bookmark: _Toc8016][bookmark: _Toc197255170][bookmark: _Toc201824122][bookmark: _Toc175416938]应急排污
体育场馆内排污设施应保障日常排污需求，急时调配污水吸运设备，保障应急排污需求。
应妥善处理废水、废弃物，满足卫生防护和环境安全要求。
排水系统应采取防止水封破坏的技术措施，漏水封应有补水措施，当附近有洗手盆时，可采用洗手盆排水给地漏水封补水方式。
[bookmark: _Toc196597697][bookmark: _Toc201824123][bookmark: _Toc208766799][bookmark: _Toc197255171][bookmark: _Toc175416939][bookmark: _Toc25694][bookmark: _Toc175562954]应急通风
体育场馆内换气扇、送风机、门窗等宜转换为应急通风设施，可视情况增加空气净化器等设备移除污染物和增加氧气含量。
通风空调系统中不应安装对人体有损害的臭氧、紫外线等消毒装置。
应急通风宜充分利用自然条件，合理组织自然通风。
采用自然通风时，平面布置应保证气流通畅，避免死角和短路，尽量减少风口和气流通路的阻力。
当采用机械通风时，新风量按不小于30 m3/h 确定。
[bookmark: _Toc3845][bookmark: _Toc175562955][bookmark: _Toc197255172][bookmark: _Toc208766800][bookmark: _Toc201824124][bookmark: _Toc196597698][bookmark: _Toc175416940]应急消防
体育场馆内应合理设置消防通道，配置消防设施和消防器材。
明显位置应设置安全疏散指示图，疏散指示图上应标明疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置和必要的文字说明。
建筑灭火器应按照 GB 50140 进行配置。
消防用水量及消防通道应符合 GB 51143 要求。
[bookmark: _Toc201824125][bookmark: _Toc196597699][bookmark: _Toc208766802][bookmark: _Toc175416941][bookmark: _Toc175562956][bookmark: _Toc197255173][bookmark: _Toc31692]无障碍设施
无障碍设施转换应符合GB 55019和GB 50763要求。
[bookmark: _Toc197255176][bookmark: _Toc10420][bookmark: _Toc175416944][bookmark: _Toc208766807][bookmark: _Toc201824128][bookmark: _Toc196597702][bookmark: _Toc175562959]标志标识
应按照GB/T 44014-2024配置易于识别的应急避难场所主标志、功能区标志、设施设备标志、指向标志等。
宜将体育场馆的标志标识与应急避难场所的设施设备标识融合设计或提前预留设置接口。
宜结合体育场馆内原有标志标识牌位置设置应急避难场所标志标识点位，便于平时与急时使用的快速切换。


[bookmark: BookMark5]




[bookmark: _Toc208766808]
（资料性）
体育场馆资源调查单
体育场馆资源调查单见附表A.1。
表A.1 体育场馆资源调查单
	序号
	调查指标项
	调查内容
	填写
要求
	调查指标解释
	实施方式
	调查指标参考来源

	一、基本情况

	1. 
	体育场馆名称
	
	（文字说明）
	指直接负责体育场地日常管理及运营并经有关部门批准正式使用的单位的全称。
	资料调查
	——

	1. 
	场馆类型
	按空间类型：□体育场 □体育馆
按体育项目：□篮球馆 □羽毛球馆  □游泳馆 □健身房 □其他___________________
	（单选）
	指体育场馆具体的类型，如按照空间类型分类的体育场、体育馆，或按照体育项目分类的篮球馆、羽毛球馆、游泳馆等。
	资料调查/现场勘察
	——

	1. 
	观众容量
	观众容量总数：____________人
室外体育场观众容量：______人
室内体育馆观众容量：______人
	（文字说明）
	指体育场馆的观众容量。
	资料调查/现场勘察
	——

	1. 
	建造年代
	_________年
	（文字说明）
	指体育场馆设计建造竣工完成的时间，填写到年。
	资料调查/现场勘察
	——

	1. 
	是否是室外型应急避难场所
	□是  □否
若是，则避难场所名称为：______________________________
	（单选）
	指该体育场馆是否已经在《全国应急避难场所辅助调度系统》中进行登记备案为室外型应急避难场所，若已登记，则进一步说明应急避难场所名称，需与系统中登记名称保持一致。
	资料调查
	——

	1. 
	场馆整体情况
	体育场馆总幢数：_____幢
室内训练/比赛场地（具有较大开敞空间）总个数：______个

室内场地总使用面积：____平方米

室内场地座位看台总数（不可拆卸）：
______位
	（文字说明）
	指可用于灾时应急避难人员疏散安置的体育场馆整体情况，包括总幢数、场地个数、使用面积、看台总数等，其中，室内场地总使用面积=所有场馆室内场地的“使用面积”之和。室内场地座位看台总数（不可拆卸）=所有场馆室内场地的不可拆卸的“看台数”之和。
	资料调查/现场勘察
	——

	1. 
	场馆详情
	若体育场馆幢数≥2个，下面分别填写：

体育场馆名称：______
______
室内训练/比赛场地（具有较大开敞空间）总个数：______个

场地使用总面积：__________ m2
若活动场地≥2个，下面分别填写：
场地1名称：______
______
场地1所在楼层：______层

场地1用途：__________________
场地1使用面积：__________ m2

场地1是否有配套座位看台：
□是  □否，若有，则看台数：____位；
是否能伸缩/拆卸：
□是  □否，若可拆卸，则看台拆卸后面积：____________________ m2



（注：若场地≥2个，需新增）
	（文字说明）
	指单个体育场馆的详细配置情况，包括场馆建筑名称、场地个数、场地使用总面积，其中，场地使用总面积为所有场地使用面积与看台拆卸后面积之和。
	资料调查/现场勘察
	——

	1. 
	地下空间（注：非全封闭型的地下空间）
	所在位置：___________________
地下_____层
建筑面积：________ m2
现状用途：□停车场 车位数______个 □仓储用房 □其他_____
是否是人防工程设施：
□未知  □是  □否  
防护等级：□甲类 □乙类
防常规武器抗力级别：
□5级  □6级 
防核武器抗力级别：
□4级 □4B级 □5级
□6级 □6B级 
（注：若地下空间数≥2个，需新增）
	（文字说明）
	指地下可用空间所在位置，具体描述其依附在哪个建筑楼体下进行的设计，包括地下层数、建筑面积，是否是人防工程设施及防护等级等。
	资料调查/现场勘察
	——

	1. 
	对外开放情况
	□不开放 □部分时段开放 □全天开放
	（单选）
	指体育场馆对社会公众开放情况，如不开放、部分时段开放、全天开放。
	资料调查/现场勘察
	——

	1. 
	室外空旷场地面积 
	□室外空旷场地________处 _______________平方米
场地1名称：__________（简称）
场地1面积：________ m2
（注：若场地≥2个，需新增）
	（文字说明）
	指可用于急时应急避难人员疏散安置的场馆室外空旷区域面积，主要指室外运动场地、广场等空旷区域，不含停车位区域。
	资料调查/现场勘察
	——

	1. 
	出入口数量
	____个
	/
	指体育场馆出入口数量
	资料调查/现场勘察
	DB11/T 2142《应急避难场所 场址及配套设施》

	1. 
	出入口方向及宽度
	________________
	（文字说明）
	指体育场馆出入口门的方向及宽度，如南门（8米）、北门（5米）等。
	资料调查/现场勘察
	DB11/T 2142《应急避难场所 场址及配套设施》

	1. 
	出入口道路分布图
	□出入口道路分布图
□现场效果图
	（多选）
	指体育场馆周边主干道、次干道分布相关资料情况。
	资料调查
	——

	1. 
	功能布局
	□无资料
  □功能分布图
  
□示意效果图
  □应急疏散示意图
□其他_____
	（多选）
	指体育场馆是否具备总体的功能分布图、示意效果图、应急疏散示意图等，便于直观概览场馆的总体分布情况。
	资料调查
	——

	1. 
	周边河湖情况
	周边是否有河/湖：□河道
 □湖水

距离河道_______米，名称：_______
距离湖水_______米，名称：_______
	（多选）
	周边河道分布情况。
	资料调查/现场勘察
	——

	1. 
	预留供水设施接口
	是否预留水管接口：□是 □否
	（单选）
	为应对突发事件，保障场所在紧急状况下能够获得基本生活用水需求，而预先设置的且具备特定功能与技术要求的、能够与应急供水设备或系统（如泵站、净水设施、储水设施和配送系统等）快速连接的接口及相关配套设施。
	资料调查/现场勘察
	——

	1. 
	预留供电设施接口
	是否预留配电箱接口：□是 □否
	（单选）
	为应对突发事件，保障场所基本生活用电需求，而预先科学规划、合理设置且具备特定技术标准和安全规范的、能够与应急发电设备（如柴油发电机、移动式储能装置等）或其他临时供电系统实现快速、稳定、安全连接的物理接口及相关配套设施。
	资料调查/现场勘察
	——

	二、场址安全

	1. 
	★洪涝灾害风险
	是否邻近河道（500m范围内）：
□是 □否
是否处于洪泛区/蓄滞洪区：
□是 □否，若处于洪泛区/蓄滞洪区内，是否开展过相关洪水影响评价工作且审查结果符合相关建设要求：□是 □否 其他：_______________
	（单选）
	指体育场馆是否邻近河道，是否处于洪泛区、蓄滞洪区，若处于洪泛区、蓄滞洪区范围内，则进一步调查是否开展过相关洪水影响评价工作且审查结果符合相关建设要求。
	资料调查/现场勘察
	GB 55028《特殊设施工程项目规范》《水利部关于加强非防洪建设项目洪水影响评价工作的通知》水汛〔2017〕359号

	1. 
	★地震灾害风险
	是否避开地震断裂带等威胁区域：□是 □否
	（单选）
	指体育场馆是否避开地震断裂等威胁区域。
	资料调查
	GB 50413《城市抗震防灾规划标准》

	1. 
	★地质灾害风险
	是否避开地质灾害易发地段影响区：□是 □否
若处于影响区内，则是否制定相关防护应对措施：□是，并且实施防治措施后满足避险场地选址要求  □否
	（单选）
	指体育场馆是否避开地质灾害易发地段影响区，避开可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等严重地质灾害的地区。若处于影响区内，则进一步调查是否已制定相关防护应对措施。
	资料调查
	GB 51143《防灾避难场所设计规范》

	1. 
	★森林火灾风险
	是否邻近林区（500m范围内）：
□是 □否，若邻近林区是否开展了防火隔离措施：□是 □否
	（单选）
	指体育场馆是否邻近林区，若邻近林区，则进一步调查是否做好防火措施。
	资料调查/现场勘察
	——

	1. 
	易燃易爆风险
	是否邻近易燃易爆危险源（≤1km）：□无  □工厂  □仓库  □供气厂  □储气站  □其他_______
若邻近周围易燃建筑等一般火灾危险源，则与火灾危险源之间防火隔离设置情况：□无  □＜30m隔离带  □≥30m隔离带
	（单选）
	指体育场馆周边易燃易爆物分布情况，包含易燃易爆工厂、仓库、供气厂、储气站等重大火灾或爆炸危险源，需调查与上述危险源的间距及防火隔离带设置情况。
	资料调查/现场勘察
	GB 51143《防灾避难场所设计规范》

	1. 
	其他潜在风险调查
	是否避开长输天然气管道、输油管道铺设区：□是 □否
是否具有相关资料/报告文件：
□是 ____________________文件
□否  □未知
	（单选）
	指体育场馆位于长输天然气管道、输油管道铺设区情况，是否已避开。
	资料调查/现场勘察
	GB 51143《防灾避难场所设计规范》

	三、设防情况

	1. 
	★抗震设防
	□6度设防 □7度设防 □8度设防 □9度设防
	（单选）
	指体育场馆建筑的抗震设防烈度等级。
	资料调查
	GB/T 50011《建筑抗震设计标准》

	1. 
	防雷设防
	□第一类 □第二类 □第三类  
	（单选）
	指体育场馆建筑的防雷分类。
	资料调查
	GB 50057《建筑物防雷设计规范》

	1. 
	防火设防
	室外通道及消防空间、室内消防措施是否符合建筑场地人员合理疏散的要求，及是否定期开展安全消防检查：□是 □否 
	（单选）
	指室外通道及消防空间、室内消防措施是否符合建筑场地人员合理疏散的要求，以及是否开展了安全消防检查。
	现场勘查
	——

	1. 
	
	场馆是否开展火灾安全隐患相关消防检查工作：□是 □否，若是，则相关检查报告名称_____________________且结果合格并符合运营要求情况：□合格 □不合格
	（文字说明）
	指调查体育场馆内火灾隐患相关消防安全检查情况。
	资料调查/现场勘察
	——

	1. 
	★防洪要求
	是否处于所在区的流域超标准洪水淹没范围：□是 □否 
若是，则场所所在地的防洪标准设计是否符合所在区域的防洪标准要求：□是 □否 
	（单选）
	是指体育场馆室内建筑场地是否处于所在区的流域超标准洪水（100年一遇）淹没范围内，若处于，则进一步调查场所所在地的防洪标准设计是否符合所在区域的防洪标准要求。 
	资料调查
	——

	1. 
	排水要求
	是否邻近典型历史内涝点（500m范围内）：□是  □否
场地及周边区域的排水设计是否符合所在区域的排水标准要求：□是  □否
	（单选）
	指调查体育场馆室内建筑场地是否邻所在区域的典型历史内涝点，以及室内建筑场地及其周边区域的排水设计是否符合所在区域的排水标准要求。
	资料调查
	——

	四、结构安全

	1. 
	★结构安全检查情况
	场馆是否开展结构安全相关检查/专业鉴定工作：□是 □否 □未知，若是，则相关检查/专业鉴定报告名称_____________________ 且结果合格并符合运营要求情况：□合格 □不合格
检查/鉴定时间_______年______月
	（单选）
	指调查体育场馆是否开展结构安全相关检查/专业鉴定工作情况。
	资料调查
	GB 50292-2015《民用建筑可靠性鉴定标准》、GB 50023-2009《建筑抗震鉴定标准》、DB11/T 637-2024《房屋结构综合安全性鉴定标准》

	五、配套设施设备情况

	1. 
	医疗救治
设施
	□无  □医务室 □其他_____
	（多选）
	指是否具备临时医疗救治点的能力及名称，如体育场馆医务室等。
	资料调查/现场勘察
	YJ/T 26-2024《应急避难场所 设施设备及物资配置》
DB11/T 2142《应急避难场所 场址及配套设施》

	1. 
	
	□无  □医疗急救包/箱 ____个 □担架  _____个 □其他_____
	（多选）
	指是否具备储备医疗救治物资，如医疗急救包/箱、担架等储备。
	资料调查/现场勘察
	YJ/T 26-2024《应急避难场所 设施设备及物资配置》
DB11/T 2142《应急避难场所 场址及配套设施》

	1. 
	
	□无  □口罩 □消毒液  □其他_____
	（多选）
	指是否储备卫生防疫用品，如口罩、消毒液等。
	资料调查/现场勘察
	YJ/T 26-2024《应急避难场所 设施设备及物资配置》
DB11/T 2142《应急避难场所 场址及配套设施》

	1. 
	通讯设施
	□无  □广播设备 □图像监控 □有线网络 □无线网络 □对讲机_____个 □应急卫星电话_____个   □其他_____
	（多选）
	指是否具备广播设备、图像监控、有线网络、无线网络、对讲机、应急卫星电话等设备。
	资料调查/现场勘察
	YJ/T 26-2024《应急避难场所 设施设备及物资配置》
DB11/T 2142《应急避难场所 场址及配套设施》

	1. 
	供水设施
	□市政供水 □水井  □储水罐 
□储水桶 □其他_____
	（多选）
	指是否具备市政供水、水井、储水罐、储水桶等供水方式。
	资料调查/现场勘察
	YJ/T 26-2024《应急避难场所 设施设备及物资配置》
DB11/T 2142《应急避难场所 场址及配套设施》

	1. 
	供电设施
	市政供电（□单路供电  □双路供电  □多路供电 ） □发电车 _____辆 □发电机组（）千瓦 □应急电源 _____个
	（多选）
	指供电系统是否为市政供电，是否具备发电车、发电机组、应急电源等设施。
	资料调查/现场勘察
	YJ/T 26-2024《应急避难场所 设施设备及物资配置》
DB11/T 2142《应急避难场所 场址及配套设施》

	1. 
	应急照明设施
	□无  □具备应急照明灯 _____个
	（单选）
	指是否具备应急照明设备。
	资料调查/现场勘察
	YJ/T 26-2024《应急避难场所 设施设备及物资配置》
DB11/T 2142《应急避难场所 场址及配套设施》

	1. 
	温度控制设施
	□暖气片 □（冷暖）空调 □电风扇 □其他_____
	（多选）
	指实现控制室内温度的设施，如暖气片、（冷暖）空调、电风扇等。
	资料调查/现场勘察
	YJ/T 26-2024《应急避难场所 设施设备及物资配置》
DB11/T 2142《应急避难场所 场址及配套设施》

	1. 
	消防设施
	□灭火器 □消火栓 □消防给水系统 □火灾自动报警器
	（多选）
	指是否具备灭火器、消火栓、消防给水系统 、火灾自动报警器等相关设施。
	资料调查/现场勘察
	YJ/T 26-2024《应急避难场所 设施设备及物资配置》
DB11/T 2142《应急避难场所 场址及配套设施》

	1. 
	停车设施
	□无  □停车场：_____个  
停车车位数：_____位
□地上_____位  
□地下_____位
	（单选）
	指校园内是否具备日常机动车辆停放的停车位，处于地上还是地下，以及停车车位数。
	资料调查/现场勘察
	YJ/T 26-2024《应急避难场所 设施设备及物资配置》
DB11/T 2142《应急避难场所 场址及配套设施》

	1. 
	餐饮服务设施
	□无  □厨房 □就餐区 □清洁消毒设备 □食物储备设备 □通风排烟及废弃物排放设备
	（多选）
	指是否具备厨房、就餐区、清洁消毒设备、食物储备设备、通风排烟及废弃物排放设备等。
	资料调查/现场勘察
	YJ/T 26-2024《应急避难场所 设施设备及物资配置》
DB11/T 2142《应急避难场所 场址及配套设施》

	1. 
	物资储备
	是否储备物资：□是 □否
若是，则储备方式：□实物储备 □协议储备
实物储备量能满足：_____人/d食用
	（单选）
	指体育场馆餐厅是否具备餐饮食品类物资储备及其储备方式、能满足的人员食用情况，如能够满足3000人/5d食用量。
	资料调查/现场勘察
	YJ/T 26-2024《应急避难场所 设施设备及物资配置》
DB11/T 2142《应急避难场所 场址及配套设施》

	1. 
	无障碍设施
	□无障碍坡道 □无障碍通道 □无障碍楼梯 □无障碍卫生间 □其他_____
	（多选）
	指是否具备无障碍坡道、无障碍通道、无障碍楼梯、无障碍卫生间等设施。
	资料调查/现场勘察
	YJ/T 26-2024《应急避难场所 设施设备及物资配置》
DB11/T 2142《应急避难场所 场址及配套设施》

	1. 
	室内通风设施
	□自然通风 □新风设备通风
	（单选）
	指是否具备室内通风设施。
	资料调查/现场勘察
	YJ/T 26-2024《应急避难场所 设施设备及物资配置》
DB11/T 2142《应急避难场所 场址及配套设施》

	1. 
	公共服务设施
	□无  □售货点 □洗衣房 □警卫室 □其他_____
	（多选）
	指是否有售货站、洗衣房、警卫室等公共服务设施。
	资料调查/现场勘察
	YJ/T 26-2024《应急避难场所 设施设备及物资配置》
DB11/T 2142《应急避难场所 场址及配套设施》

	六、周边环境情况

	1. 
	周边交通
情况
	□是  □否
	（单选）
	指体育场馆周边是否有主干道
	资料调查/现场勘察
	DB11/T 2142《应急避难场所 场址及配套设施》

	1. 
	
	_____条
	（文字说明）
	指体育场馆周边主干道数量
	资料调查/现场勘察
	

	1. 
	
	□是  □否
	（单选）
	指体育场馆周边是否有次干道
	资料调查/现场勘察
	

	1. 
	
	_____条
	（文字说明）
	指体育场馆周边次干道数量
	资料调查/现场勘察
	

	1. 
	周边环境情况（≤1.5公里）
	□是  □否

若是，则避难场所_______个
其中，□室内__个 □室外___个 

避难场所名称：____________
	（单选）
	指体育场馆周边是否有应急避难场所，如有，则说明避难场所数量、类型、名称信息。
	现场勘察
	——

	1. 
	
	□是  □否
若是，则□医院_______个
医院类型：（□综合医院 □中医医院 □中西医结合医院 □民族医院 □专科医院 □护理院）
医院名称：_______________

□卫生室_______个
卫生室名称：_______________
□社区医院_______个
社区医院名称：_____________
	（单选）
	指体育场馆周边是否有医院、卫生室或者社区医院，如有，则说明对应数量、类型及名称。其中，医院类型（包含①综合医院；②中医医院；③中西医结合医院；④民族医院；⑤专科医院；⑥护理院）。
	现场勘察
	——

	1. 
	
	□是  □否
若是，则消防站_______个
消防站名称：______________
	（单选）
	指周边是否有消防站点，若有，则说明消防站的数量、名称信息。
	现场勘察
	——

	1. 
	
	□是  □否
若是，则物资储备库______个
储备库名称：______________
超市______个
超市名称________________
	（单选）
	指周边是否有具备物资储备性质的储备库、仓库点或超市等，若有，则说明储备库及超市的数量、名称信息。
	现场勘察
	——

	1. 
	
	□是  □否
若是，则派出所_______个
派出所名称：______________
	（单选）
	指周边是否有派出所，若有，则说明派出所的数量、名称信息。
	现场勘察
	——

	1. 
	
	□是  □否
若是，则小区（村）_______个
小区（村）名称：______________
	（单选）
	指周边是否有小区（村），若有则说明小区（村）的数量、名称信息。
	现场勘察
	——

	1. 
	
	□是  □否

若是，则通讯铁塔（基站）_____个

隶属运营商：______________
	（单选）
	指周边是否有铁塔（基站），若有，则说明数量、隶属运营商信息。
	现场勘察
	——

	   注：标注“★”的指标为“关键指标”
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表B.1 体育场馆资源评估单
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	评估方法
	评估档级判定规则
	指标评估
档级结果
	评估要求参考依据

	
	
	
	
	
	符合（A）
	部分符合（B）
	不符合（C）
	
	

	一、结构安全风险

	1
	结构安全风险
	★结构承载力安全
	场馆建筑开展结构安全相关检查/专业鉴定工作，且相关检查/专业鉴定报告结果合格并符合运营要求。
	调查结果分析、专家会商
	符合指标要求
	/
	不符合指标要求
	□A □B □C
	GB 50292-2015《民用建筑可靠性鉴定标准》、GB 50023-2009《建筑抗震鉴定标准》
DB11/T637-2024《房屋结构综合安全性鉴定标准》

	二、场址安全

	1. 
	自然灾害风险
	★洪涝灾害风险
	避开洪涝易发地段。若未避开，则开展了相关洪水影响评价工作且审查结果符合建设要求。
	调查结果分析、专家会商
	符合指标要求
	/
	不符合指标要求
	□A □B □C
	GB 55028《特殊设施工程项目规范》

	1. 
	
	★地震灾害风险
	避开地震断裂带等威胁区。
	调查结果分析、专家会商
	符合指标要求
	/
	不符合指标要求
	□A □B □C
	DB11/T  2142《应急避难场所 场址及配套设施》、GB 50413《城市抗震防灾规划标准》

	1. 
	
	★地质灾害风险
	避开地质灾害易发地段影响区。
	调查结果分析、专家会商
	符合指标要求
	/
	不符合指标要求
	□A □B □C
	GB 51143《防灾避难场所设计规范》

	1. 
	
	★森林火灾风险
	避开森林火灾风险影响区或做好防火措施。
	调查结果分析、专家会商
	符合指标要求
	/
	不符合指标要求
	□A □B □C
	GB 51143《防灾避难场所设计规范》

	1. 
	事故灾难风险
	易燃易爆风险
	避开易燃易爆工厂、仓库、供气厂、储气站等重大火灾或爆炸危险源，避开距离不小于1000m。若邻近则需设置不小于30m的防火隔离带。
	调查结果分析、专家会商
	符合指标要求
	/
	不符合指标要求
	□A □B □C
	GB 51143《防灾避难场所设计规范》

	1. 
	
	其他潜在风险
	避开长输天然气管道、输油管道，或采取安全防护措施。
	调查结果分析、专家会商
	符合指标要求
	/
	不符合指标要求
	□A □B □C
	GB 55028《特殊设施工程项目规范》

	1. 
	设防要求
	★抗震设防
	针对特大型体育场，大型、观众容量很多的中型体育场和体育馆（含游泳馆），用作地震避难场所抗震设防不低于重点设防类；
非地震避难场所抗震设防符合GB/T 50011相关要求。
	调查结果分析、专家会商
	符合指标要求
	/
	不符合指标要求
	□A □B □C
	GB/T 50011《建筑抗震设计标准》

	1. 
	
	防雷设防
	符合建筑物防雷设计要求。
	调查结果分析、专家会商
	符合指标要求
	/
	不符合指标要求
	□A □B □C
	GB 50057《建筑物防雷设计规范》

	1. 
	
	防火设防
	室外通道及消防空间、室内消防措施应符合建筑场地人员合理疏散的要求。
	调查结果分析、专家会商
	符合指标要求
	/
	不符合指标要求
	□A □B □C
	——

	1. 
	
	★防洪要求
	针对处于流域超标准洪水淹没范围内的场所，其防洪标准设计应符合所在区域的防洪标准要求。
	调查结果分析、专家会商
	符合指标要求
	/
	不符合指标要求
	□A □B □C
	——

	1. 
	
	排水要求
	避开所在地的典型历史内涝点；场地及周边区域的排水设计符合所在区域的排水标准要求。
	调查结果分析、专家会商
	符合指标要求
	/
	不符合指标要求
	□A □B □C
	——

	三、应急交通及资源可达性

	1. 
	出入口数量
	具备方向不同的2个或2个以上出入口。
	调查结果分析
	符合指标要求
	/
	不符合指标要求
	□A □B □C
	DB11/T 2142《应急避难场所 场址及配套设施》

	1. 
	资源可达性
	周边环境情况：
□应急避难  □医疗救治 □消防灭火 □派出所  □物资储备 □通信资源
	调查结果分析
	具备全部指标资源
	具备3-5类指标资源
	具备≤2类指标资源
	□A □B □C
	——

	四、有效避难容量

	1. 
	室内有效避难面积：
          ㎡
	最小有效避难面积需≥100㎡
	室内有效避难面积=“场地总使用面积”
（注：统计地上部分）
	符合指标要求
	/
	不符合指标要求
	□A □B □C
	——

	1. 
	室内可容纳避难人数：_______人
	/
	为室内有效避难面积的80%（其中，20%为物资储备、应急设备设施、停车场等占用面积）除以2，按照人均2.0平方米计算。
	/
	/
	/
	/
	——

	1. 
	其他技术指标
	场地座位看台总数（不可拆卸）：
          位
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	——

	五、设施配置情况

	1. 
	设施配置情况
	现状具备设施配置情况：
基础类：□供水设施 □供电设施 □通讯设施 □应急照明设施 □消防设施 □室内通风设施 □无障碍设施
综合类：□餐饮服务设施 □物资储备 □医疗救治设施  □停车设施
	调查结果分析、专家会商
	基础类设施配置全部具备且综合类设施配置具备3种以上
	基础类设施配置全部具备且综合类设施配置具备1-2种
	基础类设施配置全部具备
	□A □B □C
	——

	资源评估结论

	□宜优先转换为室内型应急避难场所，适宜应对□地震灾害 □地质灾害 □洪涝灾害 □暴雨灾害 □低温冷冻与雪灾 □森林草原火灾 □生产安全事故 □生态环境事件类型突发事件发生后的人员避险或避难安置，___________ m2有效避难面积，可容纳_________人避险和避难安置。
□宜作为室内型应急避难资源，需按照相关标准规范要求，对___________________________方面进行改造。
□不宜转换为室内型应急避难场所，主要原因为：不符合____________________________________场址选择要求。
                                                                                   评估时间：____年____月____日
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